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Sprawozdanie z badan

Nr 851/2019

Litera A oznaczono badania zanieszezone w zakresie akredviacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

twadanie 14 7 dnia 20.02.2019).

Zleceniodawea
Adres zleceniodawcy
Nr umowy / zlecenia
Identyfikacja probek
Przedmiot badan

Cel badania

Obiekt badan
Data poboru prébek

Data dostarczenia probki

Poboru dokonat / wg normy

Data rozpoczecia badan
Data zakonczenia badan
Data sporzadzenia

sprawozdania

Sprawozdanie sporzadzila

Spravasdanie 2 badan
Nr 83|20ty

Gminny Zaklad Komunalny w Czernikowie
87 — 640 Czernikowo. ul. Lesna |

Umowa nr 24/1,1/2018

kod prébki 2133/19

woda pitna przeznaczona do spozycia dla ludzi
(woda uzdatniona)

potwierdzenie  zgodnosci z wymaganiami  Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Szkota Podstawowa w Mazowszu

—kran w WC dla chlopcow na parterze

03.06.2019

nie dotyczy

tech Pawet Kalinowski/ PN-1SO 5667-5:2017-10 (A)

PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt 4.4.3.4.4.4, 4451 4.4.6 (A)
03.06.2019

10.06.2019

11.06.2019

mgr Joanna Sokolowska

Stronat 72



Wyniki analizy

Wynik +
. [ 3
niepewnosé Wartosé
Lp. Badany parametr Identyfikacja metody Jednostka 2133/19 dopuszezalna ™
I pH AZ PN-EN ISO 10523:2012 pH 73=0.1 6.5-9.5
Przewodnos¢ elektryczna
2 wlasciwa (25°C) * AZ PN-EN 27888:1999 puSiem 798 + 84 2500
PN-EN [SO
3 Mectnosé AZ 7027-1:2016-09 NTU 0.20 £ 0.03 1.0
akeeptowalna preez
: 5 11143 1 h .
PN-EN 1SO 7887:2012 metoda o
4 Barwa AZ D -Apl:2015-06 mg Pt'l <5.0* /mian
S Amonowy jon AZ PN-1SO 7150-1:2002 mg A <0,050"* 0.50
6 Mangan AZ PN-EN ISO 15586:2006 ugl 6.5+0.9 50
PN-ISO 6332:2001
7 Zelazo ogdlne AZ ~Ap1:2016-06 ugl 2243 200

akceptowalna przes

. . . konsumentdw i bez
PB-14 Edycja | z dnia 07.07.2008 nieprawidlowych

8§  Smak z (metoda organoleptyczna) TFN <1* smian
akceptowalna przez

. . . konsumentow i bez
PB-14 Edyeja 1 z dnia 07.07.2008 nicprawidiows ch

9  Zapach z (metoda organoleptyczna) TON <]* zmian

* wartose dopuszezalna - okreslona na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 1w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozyeld przez ludz (Dz U poz.2294)

' temperatura pomiaru 20,5°C

S 25 - temperatura pomiaru 20.8°C: korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wphvwu temperatury

T NIEpewnose rozszerzona ponaru przy wipolezanniku rozszerzenia K=2 1 poziomic uthosci 95%

VRLETOR FIRMY
L,“'j "\lbt.r%

Osoba autoryzujaca camprrnegata Luks

Niniepsze sprawozdanic 7 badan odnosi sic wytacznie do badanej probki
Sprawordanic bez prsemney zgody laboratorium nie moze byvé powiclane inaczey. jak w catosci

Lira Z oznaczono badama zatwierdzone przez Panstwowego  Powialowego  Inspektora Sanitarnego w Toruniu (Decyzja nr 386N HK/19
# dnia 21.01.2019 uprawniajaca laboratorium do pobierania probek 1 wykonywania analiz wody przeznaczonej do spozyera przez ludzi)

Koniee spranwozdania 7 badan

Tt

Spravozdane 2 hadan
Nt K51 2019
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U
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA PCA ‘
w TORUNIU et Crann

ul. Szosa Bydgosha 1. 87-100 Torun ’ ‘

el (36)622 30 29,622 33 12, 638 62 36 fax (56)62 22247 ‘%)

c-mail ;psse.torun « pis.gov.pl Wi torun,psse.gov.pl soams ||

TTAB B3

Torun. dnia 11.06.2019r.

Sprawozdanie z badan Nr 1001/S/HK/2019

duecenia N [ES HIN 2019 2 dnja 04,01 209,

Nazwa i adres Klienta: Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki,
ul. Marii Sklodowskicj-Curie 61-67, 87-100 Torun
Probkobiorca: Zleceniodawca
Probha wody do spozyeia: pobrana zgodnie 7 PN-EN 1SO 19438:2007 z wy I pht 443, 440, 1457 446
{certyiikat akredytacji Nr AB 894)
Data pobrania‘przyjecia probki do badan: 03.06.2019r /03.06.2019¢
Micjsee pobrania probki wody: probka wody Nr2133/19
Data rozpoczgcia‘data zakonezenia badania: 03.06.2019r / 06.06.2019r

Stan probki w chwili prayvjecia: bez zastrzezen Strona ||
— : _ , , . A _
1 ) fednostka ) ) Hepewnuse saln:
‘ fn paramelr oznaczany metoda badania _]:?]1]12;1\1\1 wynik badunia | rosszerzom ‘hm\k\l:ﬁ‘f,g”' }
a1 metods ‘ \_
| Ogolna liczba mikroorganizmow bos
Lo wtemp. 22°C po 72 godz. PN-IIN 1SQ 6222:2004 © Jtk 2 niepraw idlows ch
w I mlprobki wods s
Obceenose i I@zb:a bakterii grupy coli PNCEN 1SO 9308-1: 3014 -1 . ‘
2. [ w 100 ml probki wods PO itk 0 . 0
metoda I'M| CAT2017-04 -
| Obeenosc i liczba Tscherichia coli PNEEN 1SO 9308-1: 2014 -12
I 3. | w 100 ml probki wody T A0 704 - Jtk 0 - 0
{metoda FM) T ‘
Obecnose i liczba enterokokon
4. | kalowsch w 100 mi wody PN-EN 1SO 7899-2:2004 itk () - ]
[metoda FM|

Jth - Jednostkr tworzace kolonie

Al . . . G - . y
Metody hadan oznaczone | [ w tvm sprawozdaniu sy zamivszezone w zakresie akredytacji Nr AB 383 wydanym przes Polskie Centrem Akreds tacji

Niepewnose rozszerzanie wanikow bada obliczona pray zastosowaniu wspoleszs nnika rosszerzenia k-2, dla poziomu ufiosgi Y50,
Obliczona nicpewnosé dotyezy cze$ei analitycznej
Podsumowanic wynikow badan
do sprawozdania Nr 1001/S/HK/2019

Wyniki badania probki wody w badanym zakresie sa zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z.dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jahosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(DA 2017 1. poz. 2294)
7godnase 7 wymaganiami zostali stwierdzona i podstinsic wanibow badan przepros adzons ch metodami akredstonanymiy
Dodatkowe informacie:
koniee sprassosdania 2 badan

Spravosdanic antory 7owal: mb asystent Anna Cieplinska A

l‘q A

WA A
zatwierdzajacy a])!‘;l@n/dnmc
Nintegsze spriswosdante 2 badan odnesi sie wtacsnie Jo badanej prabha,
Sprivsosdanic bes pemngg zeody Taboratorivm nie moze byd powiclane inaczey. jak ko w calosct
W przvpadhu dostaresenia probek prees Zleeemodawee Laboratorium mie ponosi odpow iedzialnosei za ctap pobrania i transportu probek

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
Sekeja Badania Srodowiska Komunalnego
ul. Kopernika 9: 87-100 Torun
WL AA56) 63393 76 do 78, fan (56) 653 93 78 c-miails Lab-hK e torun. psse gov pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskic Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienic wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:20058
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